
สรุปสาเหตุและการน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการไม่บรรลุเป้าหมาย 
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 

เดือน ผลการด าเนินงาน 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/
เดือน (หน่วย)คดิเฉพาะ 
พท.ส านักฯ (รอ้ยละท่ี

เพ่ิมขึ้น/ลดลง) 

สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

มกราคม 
2567 

- เดือนมกราคม 2566 
การใช้ไฟฟ้า จ านวน 2,895.42 กิโลวัตต์ 
- เดือนมกราคม 2567 
การใช้ไฟฟ้า จ านวน 3,684.68 กิโลวัตต์ 
เพ่ิมข้ึน จ านวน 789.26 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 27.26  
ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดให้ลดลง ร้อยละ 1 
 

เป้าหมายร้อยละ 1 
ผลคือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
27.26 
ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดให้ลดลง ร้อยละ 1 

มีการประชุมวุฒิสภา การประชุม
สภาผู้แทนราษฎร และการประชุม
ของรัฐสภาเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมี
การประชุมคณะกรรมาธิการ คณะ
อนุกรรมาธิการ และคณะอ่ืนๆ 
เพ่ิมข้ึน ท าให้จ านวนผู้เข้ามาใช้
บริการในอาคารรัฐสภาเพ่ิมมากข้ึน 
ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

- รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
ปรับพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้า 
- ปิดประตูให้สนิทโดยเฉพาะ
ประตูทางเชื่อมระหว่างอาคาร 
- ปิดหลอดไฟที่ไม่จ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เดือน ผลการด าเนินงาน 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/
เดือน (หน่วย)คดิเฉพาะ 
พท.ส านักฯ (รอ้ยละท่ี

เพ่ิมขึ้น/ลดลง) 

สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

กุมภาพันธ ์
2567 

- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 
การใช้ไฟฟ้า จ านวน 2,867.94 กิโลวัตต์ 
- เดือนกุมภาพันธ์ 2567 
การใช้ไฟฟ้า จ านวน 3,611.03 กิโลวัตต์ 
เพ่ิมข้ึน จ านวน 743.09 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 25.91  
ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดให้ลดลง ร้อยละ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายร้อยละ 1 
ผลคือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
25.91 
ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดให้ลดลง ร้อยละ 1 

มีการประชุมวุฒิสภา การประชุม
สภาผู้แทนราษฎร และการประชุม
ของรัฐสภาเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมี
การประชุมคณะกรรมาธิการ คณะ
อนุกรรมาธิการ และคณะอ่ืนๆ 
เพ่ิมข้ึน ท าให้จ านวนผู้เข้ามาใช้
บริการในอาคารรัฐสภาเพ่ิมมากข้ึน 
ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

- รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
ปรับพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้า 
- ปิดประตูให้สนิทโดยเฉพาะ
ประตูทางเชื่อมระหว่างอาคาร 
- ปิดหลอดไฟที่ไม่จ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เดือน ผลการด าเนินงาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/
เดือน (หน่วย)คดิเฉพาะ 
พท.ส านักฯ (รอ้ยละท่ี

เพ่ิมขึ้น/ลดลง) 

สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

มีนาคม 
2567 

- เดือนมีนาคม 2566 
การใช้ไฟฟ้า จ านวน 2,995.45 กิโลวัตต์ 
- เดือนมีนาคม 2567 
การใช้ไฟฟ้า จ านวน 4,091.40 กิโลวัตต์ 
เพ่ิมข้ึน จ านวน 1,095.95 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 36.59  
ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดให้ลดลง ร้อยละ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายร้อยละ 1 
ผลคือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
36.59 
ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดให้ลดลง ร้อยละ 1 

มีการประชุมวุฒิสภา การประชุม
สภาผู้แทนราษฎร และการประชุม
ของรัฐสภาเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมี
การประชุมคณะกรรมาธิการ คณะ
อนุกรรมาธิการ และคณะอ่ืนๆ 
เพ่ิมข้ึน ท าให้จ านวนผู้เข้ามาใช้
บริการในอาคารรัฐสภาเพ่ิมมากข้ึน 
ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

- รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
ปรับพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้า 
- ปิดประตูให้สนิทโดยเฉพาะ
ประตูทางเชื่อมระหว่างอาคาร 
- ปิดหลอดไฟที่ไม่จ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เดือน ผลการด าเนินงาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/
เดือน (หน่วย)คดิเฉพาะ 
พท.ส านักฯ (รอ้ยละท่ี

เพ่ิมขึ้น/ลดลง) 

สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 

เมษายน 
2567 

- เดือนเมษายน 2566 
การใช้ไฟฟ้า จ านวน 2,787.69 กิโลวัตต์ 
- เดือนเมษายน 2567 
การใช้ไฟฟ้า จ านวน 3,788.01 กิโลวัตต์ 
เพ่ิมข้ึน จ านวน 1,000.32 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 35.88  
ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดให้ลดลง ร้อยละ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายร้อยละ 1 
ผลคือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
35.88 
ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดให้ลดลง ร้อยละ 1 

มีการประชุมคณะกรรมาธิการ 
คณะอนุกรรมาธิการ และคณะอ่ืนๆ 
เพ่ิมข้ึน ท าให้จ านวนผู้เข้ามาใช้
บริการในอาคารรัฐสภาเพ่ิมมากข้ึน 
ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

- รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
ปรับพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้า 
- ปิดประตูให้สนิทโดยเฉพาะ
ประตูทางเชื่อมระหว่างอาคาร 
- ปิดหลอดไฟที่ไม่จ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


